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Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is
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Skrá:

Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is

Hönnun:
Verkefnastjóri:
Teiknað:
Yfirfarið:
Samþykkt:

Verknúmer:
Mælikvarði:
Dagsetning:
Blað:

Kristinn Ragnarsson

Útgáfa:

Landnúmer: Staðgreinir:

Kt. 120944.2669

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  Bílastæði fyrir fatlaða

=  BjörgunaropBO

=  Fellistigi við björgunarop

=  Brunaslanga
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=  ReykskynjariR
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Skrá:

Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is
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Verkefnastjóri:
Teiknað:
Yfirfarið:
Samþykkt:

Verknúmer:
Mælikvarði:
Dagsetning:
Blað:

Kristinn Ragnarsson

Útgáfa:

Landnúmer: Staðgreinir:

Kt. 120944.2669

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR
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Kt. 120944.2669

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  Bílastæði fyrir fatlaða

=  BjörgunaropBO

=  Fellistigi við björgunarop

=  Brunaslanga
25 m.

=  ReykskynjariR

ÚT

EI60
Veggir og hæðaskil

=  ÞakniðurfallÞN

BO

EI90
A-EI60
A-EI120

A-REIM120

REI60
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Hurðir
E30-CS
EI30-CS
EI60-CS

Gluggar
E30

=  Inntak

=  HandslökkvitækiHSL

=  Stigleiðsla

!
=  Stigleiðsla út

=  Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis
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=  SvalaniðurfallSN
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=  HítaveitaHV
=  VatnsveitaVV
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Skrá:

Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is
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Verkefnastjóri:
Teiknað:
Yfirfarið:
Samþykkt:

Verknúmer:
Mælikvarði:
Dagsetning:
Blað:

Kristinn Ragnarsson

Útgáfa:

Landnúmer: Staðgreinir:

Kt. 120944.2669

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  Bílastæði fyrir fatlaða

=  BjörgunaropBO

=  Fellistigi við björgunarop

=  Brunaslanga
25 m.

=  ReykskynjariR

ÚT

EI60
Veggir og hæðaskil

=  ÞakniðurfallÞN

BO

EI90
A-EI60
A-EI120

A-REIM120

REI60
REI120

Hurðir
E30-CS
EI30-CS
EI60-CS

Gluggar
E30

=  Inntak

=  HandslökkvitækiHSL

=  Stigleiðsla

!
=  Stigleiðsla út

=  Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

Tákn

=  SvalaniðurfallSN

Brunatákn
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=  HítaveitaHV
=  VatnsveitaVV
=  RafmagnsveitaRR
=  ÚtikraniÚK
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Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is
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Skrá:

Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland

S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589  .  www.krark.is  .  krark@krark.is

Hönnun:
Verkefnastjóri:
Teiknað:
Yfirfarið:
Samþykkt:

Verknúmer:
Mælikvarði:
Dagsetning:
Blað:

Kristinn Ragnarsson

Útgáfa:

Landnúmer: Staðgreinir:

Kt. 120944.2669

=  GólfniðurfallGN

LR =  Loftræsting

=  PóstkassarPK
NL =  Neyðarljós

=  Vélknúin loftræstingVLR

=  Merktur útgangur

=  Bílastæði fyrir fatlaða

=  BjörgunaropBO

=  Fellistigi við björgunarop

=  Brunaslanga
25 m.

=  ReykskynjariR

ÚT

EI60
Veggir og hæðaskil

=  ÞakniðurfallÞN

BO

EI90
A-EI60
A-EI120

A-REIM120

REI60
REI120

Hurðir
E30-CS
EI30-CS
EI60-CS

Gluggar
E30

=  Inntak

=  HandslökkvitækiHSL

=  Stigleiðsla

!
=  Stigleiðsla út

=  Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

Tákn

=  SvalaniðurfallSN

Brunatákn
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=  HítaveitaHV
=  VatnsveitaVV
=  RafmagnsveitaRR
=  ÚtikraniÚK
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Afstöðumynd

Séð frá suð-vestri

Séð frá suð-austri

Almenn lýsing
Fjölbýlishúsið á lóðinni við Vefarastræti 1-5 er þriggja hæða mannvirki auk kjallara, sem er staðsteypt með
járnbentri steinsteypu. Í húsinu er gert ráð fyrir 24 íbúðum.
Í kjallara er gert ráð fyrir bílageymslu fyrir 20 bíla, tæknirými, sorpgeymslu fyrir 16 660 litra sorpílát, sér- og
sameignageymslum. Á lóð er gert ráð leiksvæði fyrir börn.
Frágangur á lóðarmörkum er framkvæmdur í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Húsin eru hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar.

Burðarvirki
Sökklar og botnplata, útveggir, berandi innveggir, milligólf, svalargólf og þakplötur er allt staðsteypt með
járnbentri steinsteypu. Stigar á milli hæða eru úr forsteyptum einingum.

Einangrun
Sökklar eru einangraðir með 75 mm. plast einangrun.
Útveggir eru einangraðir með 100 mm. steinull að utanverðu.
Þakplatan er einangruð með að meðaltali 250 mm sniðskorinni plasteinangrun.
Gluggar eru úr timbri og glerjaðir með tvöföldu K-gleri.

Klæðningar
Útveggir eru klæddir með báraðri og sléttri málmklæðningu að hluta og að öðrum hluta til með
timburklæðningu sem fest er við stein með viðurkenndu festingarkerfi.
Þakið er varið með viðurkenndum þakdúk ( T vörn) sem festur er niður með harpaðri möl (kornastærð 60-
80mm.).
Léttir innveggir eru klæddir með 2x tvöföldu lagi af gifsi.

Lyftubúnaður
Í húsinu er komin fyrir fólkslyfta í sérstökum lyftustokki með tilheyrandi lyftugryfju í botni og vélarhúsi fyrir
lyftubúnað efst uppi. Lyftustokkur skal vera loftræstur. Fólkslyftan er með flutningsgetu fyrir 15 manns og
burðargetu fyrir 1125 kg. Í lyftunni er til staðar neyðarhnappur með sjálvirku símsambandi við 24 tíma
vaktþjónustu Auðkenna skal á skýran og skilvirkan hátt að notkun lyftu í eldsvoða er bönnuð.

Vindvörn svalaganga
Svalargangar eru vindvarðir með samlímdu öryggisgleri. Þykkt glers er í samræmi við útreikning
verkfræðings og samkv. ákvæðum byggingarreglugerðar gr. 8,2,12,4 og 6,5 Reyklosun svalaganga er
tryggð með 50 sm. opnun að ofan og um 10 sm. að neðan.
Svalarhandrið eru úr málmprófílum og klædd með sléttri málmklæðningu og öryggisgleri. Hæð
málmklæðningar yfir svalargólfi er að minnsta kosti 80 sm og hæð svalarhandriðs er 120 sm.

Ýmis atriði
Milli íbúða skal vera EI90 brunavörn og 52dB hljóðvörn.
Hindrunarlausar breiddir innihurða skulu vera 80 sm og 200 sm á hæð.
Húsið eru hitað upp með hefðbundnu ofnakerfi.
Hámarkshitastig á töppunarstöðum skal ekki vera meira en 65°C þar sem varmaskipti fara fram við inntak.
Póstkössum er komið fyrir í anddyrum aðalinngangs. Hæð frá gólfi minnst 1 m.
Frárennslislagnir eru leiddar í lagnastokkum (EI 60) niður í grunnlagnakerfi hússins.
Loftalagnir eru leiddar í mismunandi lagnastokkum (EI 60) upp úr þakfleti húsa.
Stigahús er loftræst og reykræst með opnun glugga og lyftuhús eru loftræst með lofttúðu upp úr þaki
(70mm í þvermál).
Í votrýmum skal koma fyrir gólfniðurföllum.
Í baðherbergjum þar sem eru þreplausir sturtubotnar nægir frárennslisbúnaður sem gólfniðurföll
Í aflokuðum gluggalausum rýmum skal vera loftræsting.
Allar klæðningar eru úr efni í flokki 1.
Í herbergjum íbúðarrýma og í bílageymslu skal komið fyrir reykskynjurum og handslökkvitækjum.

Kólnunartölur
U-gildi útveggja                                        0.40Wm² K
U-gildi útveggja meðaltal                         0.85Wm² K
U-gildi þaks                                              0.20Wm² K
U-gildi glugga                                           2.00Wm² K
U-gildi hurða                                            3.00Wm² K

Brunavarnir
Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnalýsing er gerð af Brunahönnun slf (Gunnari H.
Kristjánssyni byggingar- og brunaverkfræðingi, mál nr. 15-204) í des. 2015 fyrir Vefarastræti 1-
5, Mosfellsbæ.

Flokkun og notkun byggingar
Byggingin er í notkunarflokki 3 skv. byggingarreglugerð. Geymslur og bílageymsla eru
notkunarflokkur 1.

Brunahólfun
Stigahús sem er af gerðinni stigahús 1 er sér brunahólf en opnast út í svalagang.
Bílageymsla er sterkt brunahólf, aðskilið frá stigahúsi með brunastúku.
Geymslur í kjallara eru sterkt brunahólf.
Hjóla- og vagnageymsla er sér brunahólf.
Hver íbúð er sér brunahólf með EI90 veggjum milli íbúða.
Lóðréttir lagnastokkar eru sér brunahólf.
Sorpgeymsla er sér brunahólf og einungis utangeng.

Burðarvirki
Brunamótstaða aðalburðarvirkja er a.m.k. R90.
Hæðaskil eru a.m.k. REI90.
Brunamótstaða burðarvirkis þaks er a.m.k. R60.

Klæðningar
Klæðningar verða skv. staðlaröðinni ÍST EN 13501.
Innanhúsklæðningar verða almennt í flokki 1 og gólfefni í stigahúsi og geymslum í flokki G.

Flóttaleiðir
Frá engum stað í bílakjallara er lengra en 30 m í útgang eða stigahús.
Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá bílageymslu.
Frá geymslugangi eru tvær óháðar flóttaleiðir.
Önnur flóttaleiðir frá íbúðum er út á svalir.

Reykskynjarar
Samtengdir rafmagnstengdir reykskynjarar skulu vera í bílakjallara og geymslugangi.
Í hverri íbúð skulu vera reykskynjarar í svefnherbergjum og stofu.

Loftræsikerfi
Sjálfstæðir útsogsstokkar verða fyrir hverja íbúð.

Reyklosun
Svalagangur er reykræstur um op við loft, a.m.k. 50 sm hátt og við gólf, a.m.k. 10 sm.
Reykræsing frá bílakjallara er um reyklúgu sem er a.m.k. 2 m2.
Reykræsing geymsla og íbúðarhæða er um glugga og hurðar.

Slöngukerfli og slökkvitæki
Slöngukefli skv. ÍST EN 671 verður sett upp í bílakjallara við stigahús. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3
skal m.a. staðsett við brunaslöngu og á geymslugangi. Staðsetning brunaslanga og slökkvitækja
skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út-og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN
50172 og öðrum tengdum stöðlum.
Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í bílakjallara, 1 lux á geymslugöngum og 5 lux í stigahúsi.

Byggingarlýsing

Niðurstöður varmatapsútreikninga

Útreikningar eru skv gr. 13.2

Stærðarmál
Stærð húss                        2602,2m²       7997,9m³
Stærð bílageymslu               497,9m²       1394,1m³

Alls hús án bílageymslu       2602,2m²     7997,9m³
Lóðarstærð                          3228,4m²
Nýtingarhlutfall                          0,8

Bílastæðabókhald
Íbúðir yfir 70 m² framkalla 2 bílastæði og þar af 1 stæði í bílageymslu.
Íbúðir undir 70 m² framkalla 1.5 bílastæði og ekkert stæði í bílageymslu.
Íbúðir yfir 70 m² eru 18       18stæði í bílageymslu og 18 stæði á lóð.
Íbúðir undir 70m² eru 6        9 stæði á lóð
Bílastæðakrafa er                 45 stæði
Bílastæði eru                        20 stæði í bílageymslu .

HLJÓÐVIST

Hönnunarforsendur fyrir hljóðvist miðast við að kröfur í byggingarreglugerð nr. 112/2012 séu
uppfylltar. Þar segir: „Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að lágmarki uppfylla
kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt staðlinum ÍST 45. Þegar hljóðvist er bætt umfram
lágmarkskröfur er æskilegt að kröfur staðalsins ÍST 45 til hljóðvistarflokks B eða eftir atvikum
hljóðvistarflokks A séu uppfylltar“.

Um hávaða frá umferð gildir einnig Reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Í 5. Gr hennar segir:
„Við skipulagsgerð skal miðað við að hljóðstig verði undir mörkum í viðauka. Skipulagsyfirvöld
geta þó ákveðið að í stað marka í viðauka gildi um íbúðarhúsnæði á afmörkuðum svæðum
staðallinn ÍST 45:2003: Hljóðvist – Flokkun íbúðarhúsnæðis. Flokkur C í staðlinum er
lágmarkskrafa fyrir nýjar íbúðir.“

Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur skilgreindar í flokki C í staðlinum ÍST 45 séu
uppfylltar, í samræmi við ofangreint.

Til þess að mæta kröfum vegna umferðarhávaða verða gluggar íbúða þar sem hávaði er
mestur með aukinni hljóðeinangrun eftir þörfum og verður loftun tryggð í gegnum hljóðdeyfðar
loftrásir þar sem þess þarf. Nánari upplýsingar um kröfur og aðgerðir er að finna í skýrslu um
hönnunarforsendur hljóðvistar.

Til að mæta kröfum um hljóðvistar hönnunar ásamt frágangi harðra gólfefna, mun undir parketi
og flísalögn vera settur hljóðdeyfandi dúkur.

Útg. Dags. Lýsing Nafn

Niðurstöður varmatapsútreikninga
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